
標準（最大限值）
2                              

（NTU）

10.0                   

（mg/L）

300          

（mg/L）

6                                                                                         

（CFU/100mL）

0.2～1.0           

（mg/L）

抽  驗  地  點 濁度 硝酸鹽氮 總硬度 大腸桿菌群 自由有效餘氯

106.10.23 中興新村中正路2號 0.15 4.9 149 <1 0.33

106.10.23 仁德路57號 0.3 5.07 153 <1 0.58

106.10.23 南營路546號 0.2 5.1 155 <1 0.43

106.10.23 營北路142號 0.2 5.04 134 <1 0.44

106.10.23 忠孝路292號 0.1 5.82 132 <1 0.5

106.10.23 明賢街71號 0.1 5.7 143 <1 0.5

106.10.23 芬草路一段155號 0.15 5.83 133 <1 0.47

106.10.23 虎山路23號 0.15 5.37 131 <1 0.49

106.10.23 草溪路1048號 0.25 6.04 147 <1 0.5

106.10.23 敦和南路60號 0.15 5.85 137 <1 0.48

106.10.23 大旗村大長路576號 0.25 0.55 160 <1 0.58

106.10.23 大旗村大長路692號 0.2 0.55 159 <1 0.66

106.10.23 中正路一段12-1號 0.25 0.56 155 <1 0.71

106.10.23 中正路二段322號 0.25 0.55 155 <1 0.71

106.10.23 中興路324號 0.25 0.55 155 <1 0.55

106.10.23 國姓路187-5號 0.3 0.56 160 <1 0.63

106.10.23 國姓路375號 0.25 0.57 160 <1 0.57
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